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Po badaniu stwierdzono deformacje stalowych oktadzin, wypalenie 2 aluminiowych nitéw oraz
odpadniecie niewielkich do 0.2 kg, fragmentéw welny mineralnej. CzeSciowemu wypaleniu ulegly
réwniez plastikowe koszulki i talerzyki tgcznikéw mechanicznych (w dolnej czesci probki). Stalowe
szpilki pozostaly nienaruszone. Nie zaobserwowano poluzowania mocowarn, ubytkéw stalowego rusztu,

zniszczenia tacznikéw stalowych.

6 Ocena techniczna elewacji DEKMETAL w aspekcie odpadania w trakcie
pozaru

— Na podstawie analizy uzyskanych wynikéw badania, z uwzglednieniem przedstawionej
dokumentacji technicznej, ocenia si¢ ze stalowy system elewacyjny firmy DEKMETAL
z oktadzinami elewacyjnymi w formie kaset DEKCASSETTE® lub blach profilowych
DEKPROFILE®, wykonany zgodnie opisem przedstawionym w pkt. 4 i 5 nie powinien zagraza¢
ewakuacji ludzi oraz pracy ekip ratunkowych w czasie nie krétszym niz 120 minut, a zatem
w $wietle § 225 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 12.04.2002 r. [1], takie
rozwiazanie mozna uzna¢ za bezpieczne w zakresie odpadania elewacji w trakcie pozaru.

7 Uwagi koncowe

Ocena techniczna zachowuje wazno$¢ bezterminowo, pod warunkiem, ze w rozwigzaniach
technicznych elewacji stalowy system elewacyjny firmy DEKMETAL nie zostang wprowadzone
jakiekolwiek zmiany materiatowe lub konstrukcyjne.
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